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Miejski Osrodek Sportu
Rekreacji i Wypoczynku w Zarach
ul. Telemanna 1, 68-200 Zary

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY NA PLYWALNI ,,WODNIK” ZARY
UL. TELEMANNA 1
Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zarach na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.
U. 22015 r., poz. 2016), na podstawie analizy:
a) parametréw jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych mowa w § 3
ust. 1;
b) wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnia;
c) zakresu i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego ptywalnia oraz zastosowanych
metodyk referencyjnych analiz;
d) wynikéw badan wody na plywalni wykonanych przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sahitarnego w Zarach przed wydaniem oceny;
stwierdza, iz woda na ptywalni ,WODNIK” w Zarach ul. Telamanna 1, 68-200 Zary spetnia wymagania
okreslone w zatgcznikach 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie

wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. 22015 r., poz. 2016).

Uzasadnienie

Plywalnia ,,WODNIK” wyposazona jest w trzy niecki basenowe, jedno jacuzzi oraz dwadziescia
natryskéw. Woda doprowadzana na ptywalni¢ pochodzi z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia w Zarach
ul. Piastowska 1 i spetnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocena parametréw jakosci wody na plywalni dokonywana byla przez zarzadzajacego ptywalnig
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2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz rejestrowania wynikéw pomiardéw

w zakresie pH, potencjatu redox, chloru wolnego, chloru zwigzanego, temperatury wody.

Badania jakosci wody na plywalni wykonywane byly przez zarzadzajacego zgodnie z harmonogramem
zatwierdzonym z Pafistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz kazdorazowo w przypadku
wystgpienia sytuacji mogacej mie¢ wplyw na pogorszenie jakosci wody na plywalni, po przerwie
eksploatacyjnej lub awarii. Czgstotliwos¢ badafi odpowiadata wymaganiom okreslonym w zataczniku nr 3
cytowanego wyzej rozporzadzenia. Zakres badan wykonywanych w laboratorium obejmowat:

- Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogdlna liczba mikroorganizméw w 36 °C, Legionella sp., me¢tnosé,
chloroform, ¥ THM, azotany, utlenialnos¢.

Ponadto pomiary potencjatu redox, chloru wc;lnego i chloru zwigzanego dokonywat zarzadca ptywalni
oraz przedstawiciel laboratorium kazdorazowo z wykonywaniem badan mikrobiologicznych w miejscu
i punkcie pobierania probek. |

Badania wykonywane byty w laboratorium posiadajagcym akredytacj¢ Polskiego Centrum Akredytacji,

tj. Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. 40-158 Katowice, ul. Owocowa 8, z zastosowaniem
metodyk referencyjnych okreslonych w zataczniku Nr 4 do ww. rozporzadzenia.
Zarzadzajacy plywalnig przekazywal terminowo Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Zarach wyniki badan wraz ze wskazaniem dzialan naprawczych w przypadku, gdy woda niespetniana
wymagan okre$lonych w zataczniku Nr 1 i Nr 2 do rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach.

Jakos$¢ cieptej wody uZytkO{é{/ej pobrana w ramach kontroli wewngtrznej przez zarzadce obiektu oraz
z nadzoru sanitarnego przez przedstawicieli PPIS w Zarach w badanym zakresie Legionelli sp., odpowiadata
wymaganiom rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagaf, jakim powinna
odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zarach majac na uwadze powyzszg analize stwierdza, ze
Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku w Zarach ul. Telemanna 1, 68-200 Zary, prowadzit oceng
jakosci wody na ptywalni ,,WODNIK” w Zarach ul. Telemanna 1 zgodnie z wymaganiami obowiazujacych
przepiséw oraz w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo zdrowotne oséb korzystajacych z ptywalni.

Zgodnie z wynikami prowadzonych badan i pomiaréw, woda na ptywalni ,,WODNIK” w Zarach
ul. Telemanna 1, w tym doprowadzana na plywalni¢ spelnia wymagania mikrobiologiczne
i fizykochemiczne okreslone w zatacznikach Nr 1 i 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada

2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

Zgodnie z wymaganiem § 7 przywolanego rozporzadzenia zarzadzajacy ptywalnia w komunikacie
zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej, informuje o ostatniej

zbiorczej rocznej ocenie jakosci wody na ptywalni dokonanej przez wlasciwego inspektora sanitarnego.

2 b PANSTWQWY POWIATOWY
Do wiadomosci: INSPEKTOR SANITARNY

1. aa HK ’
Sporzadzit: Adrian Mazurek _mgr in3. ‘ a Nerga



